












  This panel shall be 14 inches wide                                                                                                             
 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN           9.9           27.6         * PHASE C        4200.4       35.0         DESIGN           9.9                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND           9.6           26.5         * PHASE B        6174.7       51.4         DEMAND           9.6         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       18.4           51.2         * PHASE A        8716.3       72.6         CONNECTED       18.4         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1121 RECP.     ≥RECEPTA≥   720≥41 ≥            720 ≥42 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1121 RECP.     ≥RECEPTA≥   540≥39 ≥        540     ≥40 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1121 RECP.     ≥RECEPTA≥   360≥37 ≥   360          ≥38 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1116 RECP.     ≥RECEPTA≥  1200≥35 ≥           1200 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥RM1112,14,17,18,19  ≥RECEPTA≥   900≥33 ≥       3689     ≥34 ≥  2882≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥RM1112,13,18,19,21 L≥LIGHTIN≥  1100≥31 ≥  3874          ≥32 ≥  2882≥H.V.A.C≥AHU-2.2             ≥              ≥   50 2≥
 ≥   20 1≥              ≥UH-2.1              ≥H.V.A.C≥   480≥29 ≥            480 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  1441≥27 ≥       1441     ≥28 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   25 2≥              ≥EF-2.2              ≥H.V.A.C≥  1441≥25 ≥  1441          ≥26 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥RM. 1109-1111 LTG.  ≥LIGHTIN≥   450≥23 ≥            450 ≥24 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥RCP 1109            ≥RECEPTA≥   600≥21 ≥        600     ≥22 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥RCP 1115, 1100      ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  3240          ≥20 ≥  2640≥PLUMBIN≥WH-2                ≥              ≥   30 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥17 ≥           1350 ≥18 ≥  1350≥PLUMBIN≥SP-2, HRP-3, HRP-4  ≥              ≥   20 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥15 ≥          0     ≥16 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥13 ≥     0          ≥14 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥11 ≥              0 ≥12 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥9  ≥          0     ≥10 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥7  ≥     0          ≥8  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥5  ≥              0 ≥6  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥3  ≥          0     ≥4  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥1  ≥     0          ≥2  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ This panel shall be 14 inches wide                                                                                                           ≥
 ≥ FED FROM: PNL A1B                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A): 12753≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A1B SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          16.1           44.7         * PHASE C        7638.8       63.6         DESIGN          16.1                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          15.2           42.1         * PHASE B       11180.2       93.1         DEMAND          15.2         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       27.0           74.9         * PHASE A        8314.6       69.2         CONNECTED       27.0         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥     0          ≥38 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥35 ≥              0 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥EXTERIOR LTG        ≥LIGHTIN≥  1200≥33 ≥       1200     ≥34 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥31 ≥     0          ≥32 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥29 ≥              0 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥27 ≥        289     ≥28 ≥   289≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥25 ≥   289          ≥26 ≥   289≥BUILDIN≥ELEV 2-CP           ≥              ≥   20 2≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2165≥23 ≥           2454 ≥24 ≥   289≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥ ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2165≥23 ≥           2454 ≥24 ≥   289≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   35 2≥              ≥ACCU-2.6            ≥H.V.A.C≥  2165≥21 ≥       2454     ≥22 ≥   289≥BUILDIN≥ELEV 1-CP           ≥              ≥   20 2≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2165≥19 ≥  2165          ≥20 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   35 2≥              ≥ACCU-2.5            ≥H.V.A.C≥  2165≥17 ≥           2165 ≥18 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2165≥15 ≥       3261     ≥16 ≥  1201≥PLUMBIN≥SP-4                ≥              ≥   20 1≥
 ≥   35 2≥              ≥ACCU-2.4            ≥H.V.A.C≥  2165≥13 ≥  3261          ≥14 ≥  1201≥PLUMBIN≥SP-2                ≥              ≥   20 1≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2165≥11 ≥           2165 ≥12 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   35 2≥              ≥ACCU-2.3            ≥H.V.A.C≥  2165≥9  ≥       3144     ≥10 ≥  1441≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥TIME CLOCK          ≥LIGHTIN≥   180≥7  ≥  1599          ≥8  ≥  1441≥H.V.A.C≥EF-2.5              ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥BASEMENT LTG&RCP    ≥LIGHTIN≥   800≥5  ≥           1665 ≥6  ≥   865≥H.V.A.C≥FCU-2.1             ≥              ≥   15 1≥
 ≥   20 1≥              ≥BASEMENT LTG&RCP    ≥LIGHTIN≥   800≥3  ≥       1400     ≥4  ≥   600≥H.V.A.C≥EF-2.6, UH-2.2-2.4  ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥BASEMENT LTG&RCP    ≥LIGHTIN≥   800≥1  ≥  1641          ≥2  ≥   841≥PLUMBIN≥DH-1                ≥              ≥   20 1≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL AIA                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A): 12753≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL A1A SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

  ELEV-1A AND ELEV-2A SHALL BE SHUNT TRIP BREAKERS.                                                                                              
  BREAKERS IN THIS SWBD ARE SERIES RATED REQUIRED TO LIMIT FAULT CURRENT, NO SUBSTITUTES ALLOWED                                                 
  SWBD HAS A MAIN BREAKER, NOT MLO.                                                                                                              
 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN         392.1         1088.4                                                    DESIGN         392.1                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND         389.4         1080.8                                                    DEMAND         389.4         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED     1050.6         2916.3                                                    CONNECTED     1050.6         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS                                                    BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥26     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥25     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥24     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥23     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥22     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥21     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥20     ≥SPARE BREAKER #1            ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 ≥19     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥18     ≥ACCU-2.2                    ≥       13≥        6≥        6≥       17  ≥      60      ≥FC-100AF/60AT                                   ≥
 ≥17     ≥CUH -2.10                   ≥       13≥        6≥        6≥       16  ≥      60      ≥FC-100AF/60AT                                   ≥
 ≥16     ≥SPARE SPACE                 ≥        0≥        0≥        0≥        0  ≥     250      ≥                                                ≥
 ≥15     ≥AHU-2 RET.                  ≥       17≥        8≥        8≥       22  ≥      90      ≥FC-100AF/90AT                                   ≥
 ≥14     ≥AHU-2 SUPPLY                ≥       22≥       10≥       10≥       28  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 ≥13     ≥ACCU-2.1                    ≥       58≥       26≥       26≥       72  ≥     175      ≥KC-250AF/175AT                                  ≥
 ≥12     ≥ELEV-2A                     ≥       43≥       11≥       11≥       30  ≥     200      ≥KC-250AF/200AT                                  ≥
 ≥11     ≥ELEV 1A                     ≥       43≥       11≥       11≥       30  ≥     200      ≥KC-250AF/200AT                                  ≥
 ≥10     ≥EPS-A                       ≥        6≥        5≥        6≥       16  ≥      60      ≥FC-100AF/60AT                                   ≥
 ≥9      ≥PNL A4M                     ≥      212≥       76≥       76≥      211  ≥     400      ≥LH-400AF/400AT                                  ≥
 ≥8      ≥PNL A3M                     ≥      204≥       73≥       73≥      202  ≥     400      ≥LH-400AF/400AT                                  ≥
 ≥7      ≥PNL A2M                     ≥      204≥       73≥       73≥      202  ≥     400      ≥LH-400AF/400AT                                  ≥
 ≥6      ≥PNL A1G                     ≥       44≥       15≥       15≥       43  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 ≥5      ≥PNL A1F                     ≥       40≥       14≥       15≥       41  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 ≥4      ≥PNL A1D                     ≥       49≥       18≥       18≥       50  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 ≥3      ≥PNL A1C                     ≥       37≥       13≥       13≥       37  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 ≥2      ≥PNL A1B                     ≥       18≥       10≥       10≥       28  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 ≥1      ≥PNL AIA                     ≥       27≥       15≥       16≥       45  ≥     100      ≥FC-100AF/100AT                                  ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥  NO   ≥DESCRIPTION                 ≥   kVA   ≥  kVA    ≥  kVA    ≥    AMPS   ≥ TRIP SIZE    ≥  NOTES                                         ≥
 ≥CUBICLE≥                            ≥CONNECTED≥ DEMAND  ≥ DESIGN  ≥   DESIGN  ≥ OC DEVICE    ≥                                                ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: MDP-A BUS                                         VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A): 37023≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Free Standing  WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):    100000≥
 ≥ PANEL:    MDP-A SCH             OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):     2000≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

1PNL-A1B_SCH

1PNL_A1A_SCH

1MDP-A_SCH

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          15.5           42.9         * PHASE C       15671.5      130.5         DESIGN          15.5                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          15.5           42.9         * PHASE B       14941.3      124.4         DEMAND          15.5         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       43.8          121.5         * PHASE A       13270.8      110.5         CONNECTED       43.8         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1145 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥41 ≥           1201 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1145 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥39 ≥       1321     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1145 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥37 ≥   600          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1148 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1148 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1148 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  2701          ≥32 ≥  2165≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1147 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           3261 ≥30 ≥  2165≥H.V.A.C≥CUH 2.6             ≥              ≥   30 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1147 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       3092     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1147 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1145 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1146 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1146 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       2670     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1148 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1146 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  2630          ≥20 ≥  2093≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1144 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           3190 ≥18 ≥  2093≥H.V.A.C≥RM 1147 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1144 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2326     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1144 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1146 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1142 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2275 ≥12 ≥  1155≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1142 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥9  ≥       2392     ≥10 ≥  1155≥H.V.A.C≥RM 1144 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1142 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1140 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1142 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1140 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2326     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1140 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1140 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A1G                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3203≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A1G SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          14.7           40.8         * PHASE C       12806.0      106.6         DESIGN          14.7                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          14.5           40.1         * PHASE B       14732.3      122.7         DEMAND          14.5         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       39.8          110.4         * PHASE A       12325.2      102.6         CONNECTED       39.8         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥CORRIDORS LTG       ≥LIGHTIN≥   950≥37 ≥   950          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1138 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1138 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥       2162     ≥34 ≥  1201≥RECEPTA≥ROOM 1128 LTG/RECP. ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1138 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  1921          ≥32 ≥  1321≥RECEPTA≥ROOM 1128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1136 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1801 ≥30 ≥   600≥RECEPTA≥ROOM 1128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1136 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1136 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1128  PTAC       ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1134 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1134 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       2670     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1138 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1134 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1132 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1136 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1132 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2326     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1132 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1134 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1130 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1130 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1132 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1130 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1128 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1130 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1128 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥3  ≥       3092     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥1  ≥  1876          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1128 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A1F                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3203≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A1F SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          18.0           50.1         * PHASE C       16670.5      138.8         DESIGN          18.0                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          18.0           50.1         * PHASE B       17241.1      143.6         DEMAND          18.0         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       48.6          134.8         * PHASE A       14719.5      122.6         CONNECTED       48.6         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥WASHER RCP 1129     ≥BUILDIN≥   721≥41 ≥           2809 ≥42 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥WASHER RCP 1129     ≥BUILDIN≥   721≥39 ≥       2809     ≥40 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥   20 1≥              ≥WASHER RCP 1129     ≥BUILDIN≥   721≥37 ≥  2809          ≥38 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1143 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           3258 ≥36 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1143 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥       3032     ≥34 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1143 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  2698          ≥32 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1141 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1141 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1141 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1145 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1139 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1139 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1143 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1139 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1137 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1141 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1137 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥15 ≥       2670     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1137 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1139 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1135 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1135 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1137 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1135 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1133 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1135 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1133 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2326     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1133 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1133 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A1D                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  4446≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A1D SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          13.4           37.1         * PHASE C       13332.8      111.0         DESIGN          13.4                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          13.3           36.8         * PHASE B       13526.0      112.6         DEMAND          13.3         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       37.0          102.6         * PHASE A       10102.3       84.1         CONNECTED       37.0         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥SPARE  ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥SPARE  ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥RM. 1127,29,31 RECP.≥RECEPTA≥   540≥39 ≥        540     ≥40 ≥     0≥SPARE  ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥RM. 1127,29,31 LTG. ≥LIGHTIN≥   375≥37 ≥   375          ≥38 ≥     0≥SPARE  ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1126 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1126 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥SPARE  ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1126 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1125 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1125 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥        961     ≥28 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1125 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥   600          ≥26 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1124 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2978 ≥24 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1124 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2751     ≥22 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1126 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1124 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1123 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 1125 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1123 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥15 ≥       3092     ≥16 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1123 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  2415          ≥14 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1124 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1122 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2978 ≥12 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1122 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2751     ≥10 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1123 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1122 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  2415          ≥8  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1120 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2978 ≥6  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1122 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1120 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2751     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 1120 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  2415          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 1120 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A1C                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  4446≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A1C SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

1PNL-A1G_SCH

1PNL-A1F_SCH

1PNL-A1D_SCH

1PNL-A1C_SCH

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN           6.6           18.4         * PHASE C        2350.6       19.6         DESIGN           6.6                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND           5.6           15.4         * PHASE B        2660.6       22.2         DEMAND           5.6         TIME:  11:07:12    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED        9.3           25.9         * PHASE A        4322.5       36.0         CONNECTED        9.3         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥       ≥              ≥                    ≥       ≥      ≥17 ≥                ≥18 ≥      ≥       ≥                    ≥              ≥       ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥15 ≥          0     ≥16 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥13 ≥   841          ≥14 ≥   841≥BUILDIN≥COMM RCP 4131       ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥       ≥     0≥11 ≥            841 ≥12 ≥   841≥BUILDIN≥COMM RCP 3131       ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥       ≥     0≥9  ≥        841     ≥10 ≥   841≥BUILDIN≥COMM RCP 2131       ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ELEV. KEY SWITCH    ≥BUILDIN≥   360≥7  ≥  1201          ≥8  ≥   841≥BUILDIN≥COMM RCP 1131       ≥              ≥   20 1≥
 ≥   15 1≥USE MIN. #10 W≥ALL NL & EXIT 3RD FL≥LIGHTIN≥   910≥5  ≥           1510 ≥6  ≥   600≥LIGHTIN≥ALL NL & EXIT Basmnt≥USE MIN. #10 W≥   15 1≥
 ≥   15 1≥USE MIN. #10 W≥ALL NL & EXIT 2ND FL≥LIGHTIN≥   910≥3  ≥       1820     ≥4  ≥   910≥LIGHTIN≥ALL NL & EXIT 4TH FL≥USE MIN. #10 W≥   15 1≥
 ≥   15 1≥USE MIN. #10 W≥ALL NL & EXIT 1ST FL≥LIGHTIN≥   960≥1  ≥  2281          ≥2  ≥  1321≥BUILDIN≥FIRE ALARM CP       ≥& LOCAL BELL  ≥   20 1≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: EPS-A                                             VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A): 30692≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Free Standing  WIRING:   3 Wire+Grnd           WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    EPS-A SCH             OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      100≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø
1EPS-A_SCH



 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          15.4           42.9         * PHASE C       14306.0      119.1         DESIGN          15.4                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          15.4           42.9         * PHASE B       15959.6      132.9         DEMAND          15.4         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       43.6          121.0         * PHASE A       13378.9      111.4         CONNECTED       43.6         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥CORRIDOR LTG.       ≥RECEPTA≥   900≥37 ≥   900          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2138 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2138 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥       2282     ≥34 ≥  1321≥RECEPTA≥ROOM 2128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2138 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  1921          ≥32 ≥  1321≥RECEPTA≥ROOM 2128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2136 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1801 ≥30 ≥   600≥RECEPTA≥ROOM 2128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2136 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2136 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2128 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2134 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2978 ≥24 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2134 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       3092     ≥22 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2138 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2134 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  2415          ≥20 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2132 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2978 ≥18 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2136 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2132 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2751     ≥16 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2132 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  2415          ≥14 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2134 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2130 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2978 ≥12 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2130 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2751     ≥10 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2132 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2130 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  2415          ≥8  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2128 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2978 ≥6  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2130 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2128 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥3  ≥       3092     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥1  ≥  1876          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2128 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A2F                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3487≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A2F SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          13.8           38.2         * PHASE C       14127.5      117.6         DESIGN          13.8                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          13.8           38.2         * PHASE B       14822.3      123.4         DEMAND          13.8         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       40.5          112.3         * PHASE A       11583.6       96.5         CONNECTED       40.5         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2145 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥41 ≥           1922 ≥42 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 2129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2145 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥39 ≥       1682     ≥40 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 2129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2145 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥37 ≥  1321          ≥38 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 2129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2143 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2143 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥        961     ≥34 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2143 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2141 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2141 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2141 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2145 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2139 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2139 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2143 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2139 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2137 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2141 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2137 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥15 ≥       2670     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2137 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2139 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2135 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2135 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2137 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2135 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2133 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2135 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2133 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥3  ≥       2670     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2133 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2133 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A2D                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  7530≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A2D SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          11.2           31.1         * PHASE C       12206.0      101.6         DESIGN          11.2                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          11.2           31.1         * PHASE B       11126.0       92.6         DEMAND          11.2         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       32.8           91.2         * PHASE A        9515.0       79.2         CONNECTED       32.8         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥     0          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2126 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2126 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥        961     ≥34 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2126 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2125 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2125 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       1321     ≥28 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2125 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  1515          ≥26 ≥   915≥RECEPTA≥RM. 2117,29,31 LTG/R≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2124 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2124 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2126 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2124 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2123 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2125 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2123 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2326     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2123 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2124 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2122 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2122 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2123 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2122 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2120 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2122 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2120 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2326     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2120 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2120 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A2C                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  4594≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A2C SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

  This panel shall be 14 inches wide                                                                                                             
 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN           7.8           21.6         * PHASE C        7994.0       66.6         DESIGN           7.8                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND           7.8           21.6         * PHASE B        8345.3       69.5         DEMAND           7.8         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2121 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥41 ≥           1201 ≥42 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2121 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥39 ≥        961     ≥40 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2121 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥37 ≥   600          ≥38 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2119 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2119 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2119 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  1800          ≥32 ≥  1200≥RECEPTA≥ROOM 2116 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2111 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1891 ≥30 ≥   690≥RECEPTA≥ROOM 2112,14 LTG/REC≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2111 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       2670     ≥28 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2111 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  1986          ≥26 ≥  1443≥RECEPTA≥RM 2121 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2113 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2113 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2119 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2113 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥17 ≥           1443 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2111 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥15 ≥       1443     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥13 ≥  1443          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2113 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥11 ≥              0 ≥12 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥9  ≥          0     ≥10 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥7  ≥     0          ≥8  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥5  ≥              0 ≥6  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥3  ≥          0     ≥4  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   15 1≥              ≥FCU-2.2             ≥H.V.A.C≥   841≥1  ≥   841          ≥2  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ This panel shall be 14 inches wide                                                                                                           ≥
 ≥ FED FROM: PNL A2B                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  7530≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A2B SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH1PNL-A2F_SCH

1PNL-A2D_SCH

1PNL-A2C_SCH

1PNL-A2B_SCH

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          11.2           31.1         * PHASE C       12206.0      101.6         DESIGN          11.2                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          11.2           31.1         * PHASE B       11126.0       92.6         DEMAND          11.2         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       32.8           91.2         * PHASE A        9515.0       79.2         CONNECTED       32.8         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥     0          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3126 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3126 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥        961     ≥34 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3126 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3125 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3125 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       1321     ≥28 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3125 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  1515          ≥26 ≥   915≥RECEPTA≥RM. 3117,29,31 LTG/R≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3124 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3124 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3126 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3124 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3123 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3125 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3123 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2326     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3123 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3124 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3122 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3122 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3123 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3122 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3120 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3122 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3120 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2326     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3120 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3120 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A3C                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  4545≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A3C SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

  This panel shall be 14 inches wide                                                                                                             
 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN           7.8           21.6         * PHASE C        7994.0       66.6         DESIGN           7.8                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND           7.8           21.6         * PHASE B        8345.3       69.5         DEMAND           7.8         TIME:  08:57:56    ≥ ≥ TOTAL DEMAND           7.8           21.6         * PHASE B        8345.3       69.5         DEMAND           7.8         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥ ≥ TOTAL CONNECTED       24.5           68.0         * PHASE A        8222.4       68.5         CONNECTED       24.5         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3121 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥41 ≥           1201 ≥42 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3121 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥39 ≥        961     ≥40 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3121 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥37 ≥   600          ≥38 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3119 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3119 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3119 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  1800          ≥32 ≥  1200≥RECEPTA≥ROOM 3116 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3111 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1891 ≥30 ≥   690≥RECEPTA≥ROOM 3112,14 LTG/REC≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3111 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       2670     ≥28 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3111 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  1986          ≥26 ≥  1443≥RECEPTA≥RM 3121 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3113 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3113 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3119 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3113 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥17 ≥           1443 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3111 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥15 ≥       1443     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥13 ≥  1443          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3113 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥11 ≥              0 ≥12 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥9  ≥          0     ≥10 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥7  ≥     0          ≥8  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥5  ≥              0 ≥6  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥3  ≥          0     ≥4  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   15 1≥              ≥FCU-2.3             ≥H.V.A.C≥   841≥1  ≥   841          ≥2  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A3B                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  7394≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A3B SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          72.9          202.5         * PHASE C       28664.0      238.7         DESIGN          72.9                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          72.9          202.5         * PHASE B       28664.0      238.7         DEMAND          72.9         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED      204.4          567.3         * PHASE A       28664.0      238.7         CONNECTED      204.4         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥           2162 ≥42 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥       2162     ≥40 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥  2162          ≥38 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥35 ≥           2162 ≥36 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥33 ≥       2162     ≥34 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥31 ≥  2162          ≥32 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥29 ≥              0 ≥30 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥27 ≥          0     ≥28 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥25 ≥     0          ≥26 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥23 ≥           4167 ≥24 ≥  4167≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥21 ≥       4167     ≥22 ≥  4167≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥19 ≥  4167          ≥20 ≥  4167≥H.V.A.C≥CUH-2.11            ≥              ≥   60 3≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3737≥17 ≥           8421 ≥18 ≥  4688≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3737≥15 ≥       8421     ≥16 ≥  4688≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥  100 3≥Q2-H 225AF/100≥PNL A2C             ≥NONE   ≥  3737≥13 ≥  8421          ≥14 ≥  4688≥NONE   ≥PNL A2G             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2598≥11 ≥           7746 ≥12 ≥  5149≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2598≥9  ≥       7746     ≥10 ≥  5149≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥  100 3≥Q2-H 225AF/100≥PNL A2B             ≥NONE   ≥  2598≥7  ≥  7746          ≥8  ≥  5149≥NONE   ≥PNL A2F             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥5  ≥           4589 ≥6  ≥  4589≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥3  ≥       4589     ≥4  ≥  4589≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥1  ≥  4589          ≥2  ≥  4589≥NONE   ≥PNL A2D             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A2M                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A): 17621≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     22000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A2M SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      400≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          14.1           39.0         * PHASE C       13407.7      111.6         DESIGN          14.1                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          14.1           39.0         * PHASE B       15050.6      125.3         DEMAND          14.1         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       39.3          109.0         * PHASE A       10897.4       90.7         CONNECTED       39.3         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥     0          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2148 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1276≥35 ≥           1276 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2148 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2148 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2147 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2147 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       3048     ≥28 ≥  1732≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2147 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2044          ≥26 ≥  1732≥H.V.A.C≥CUH-2.7             ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2146 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2146 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       2670     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 2148 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2146 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  2415          ≥20 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2144 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2978 ≥18 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2147 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2144 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2751     ≥16 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2144 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  2415          ≥14 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2146 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2142 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2978 ≥12 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2142 RECP,     ≥RECEPTA≥  1321≥9  ≥       3092     ≥10 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2144 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2142 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  2415          ≥8  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2140 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2978 ≥6  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2142 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2140 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2751     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 2140 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  2415          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 2140 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A2G                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3351≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A2G SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

1PNL-A3C_SCH

1PNL-A3B_SCH

1PNL-A2M_SCH

1PNL-A2G_SCH



 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3136 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3136 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3128 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3134 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2978 ≥24 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3134 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       3092     ≥22 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3138 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3134 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  2415          ≥20 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3132 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2978 ≥18 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3136 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3132 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2751     ≥16 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3132 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  2415          ≥14 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3134 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3130 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2978 ≥12 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3130 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2751     ≥10 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3132 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3130 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  2415          ≥8  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3128 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2978 ≥6  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3130 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3128 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥3  ≥       3092     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥1  ≥  1876          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3128 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A3F                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3460≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A3F SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          13.8           38.2         * PHASE C       14127.5      117.6         DESIGN          13.8                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          13.8           38.2         * PHASE B       14822.3      123.4         DEMAND          13.8         TIME:  08:57:56    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       40.5          112.3         * PHASE A       11583.6       96.5         CONNECTED       40.5         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3145 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥41 ≥           1922 ≥42 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 3129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3145 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥39 ≥       1682     ≥40 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 3129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3145 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥37 ≥  1321          ≥38 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 3129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3143 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3143 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥        961     ≥34 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3143 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3141 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3141 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3141 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3145 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3139 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3139 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3143 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3139 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3137 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3141 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3137 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥15 ≥       2670     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3137 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3139 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3135 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3135 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3137 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3135 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3133 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3135 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3133 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥3  ≥       2670     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3133 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3133 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A3D                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  7394≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A3D SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          72.9          202.4         * PHASE C       28654.0      238.6         DESIGN          72.9                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          72.9          202.4         * PHASE B       28654.0      238.6         DEMAND          72.9         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED      204.3          566.9         * PHASE A       28654.0      238.6         CONNECTED      204.3         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥           2162 ≥42 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥       2162     ≥40 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥  2162          ≥38 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥35 ≥           2162 ≥36 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥33 ≥       2162     ≥34 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥31 ≥  2162          ≥32 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥29 ≥              0 ≥30 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥27 ≥          0     ≥28 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥25 ≥     0          ≥26 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥23 ≥           4167 ≥24 ≥  4167≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥21 ≥       4167     ≥22 ≥  4167≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥19 ≥  4167          ≥20 ≥  4167≥H.V.A.C≥CUH-2.12            ≥              ≥   60 3≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3737≥17 ≥           8421 ≥18 ≥  4688≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3737≥15 ≥       8421     ≥16 ≥  4688≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥  100 3≥Q2-H 225AF/100≥PNL A3C             ≥NONE   ≥  3737≥13 ≥  8421          ≥14 ≥  4688≥NONE   ≥PNL A3G             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2598≥11 ≥           7736 ≥12 ≥  5139≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  2598≥9  ≥       7736     ≥10 ≥  5139≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥  100 3≥Q2-H 225AF/100≥PNL A3B             ≥NONE   ≥  2598≥7  ≥  7736          ≥8  ≥  5139≥NONE   ≥PNL A3F             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥5  ≥           4589 ≥6  ≥  4589≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥3  ≥       4589     ≥4  ≥  4589≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥1  ≥  4589          ≥2  ≥  4589≥NONE   ≥PNL A3D             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A3M                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A): 16868≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     22000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A3M  SCH          OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      400≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          14.1           39.0         * PHASE C       13407.7      111.6         DESIGN          14.1                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          14.1           39.0         * PHASE B       15050.6      125.3         DEMAND          14.1         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       39.3          109.0         * PHASE A       10897.4       90.7         CONNECTED       39.3         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥     0          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3148 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1276≥35 ≥           1276 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3148 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3148 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3147 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3147 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       3048     ≥28 ≥  1732≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3147 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2044          ≥26 ≥  1732≥H.V.A.C≥CUH-2.8             ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3146 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3146 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       2670     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 3148 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3146 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  2415          ≥20 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3144 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2978 ≥18 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3147 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3144 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2751     ≥16 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3144 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  2415          ≥14 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3146 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3142 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2978 ≥12 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3142 RECP,     ≥RECEPTA≥  1321≥9  ≥       3092     ≥10 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3144 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3142 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  2415          ≥8  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3140 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2978 ≥6  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3142 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3140 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2751     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3140 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  2415          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 3140 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A3G                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3264≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A3G SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          15.4           42.8         * PHASE C       14306.0      119.1         DESIGN          15.4                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          15.4           42.8         * PHASE B       15839.8      131.9         DEMAND          15.4         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       43.5          120.6         * PHASE A       13378.9      111.4         CONNECTED       43.5         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥CORRIDOR LTG.       ≥RECEPTA≥   900≥37 ≥   900          ≥38 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3138 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3138 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥       2162     ≥34 ≥  1201≥RECEPTA≥ROOM 3128 LTG/RECP. ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3138 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  1921          ≥32 ≥  1321≥RECEPTA≥ROOM 3128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 3136 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1801 ≥30 ≥   600≥RECEPTA≥ROOM 3128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥

1PNL-A3M__SCH

1PNL-A3G_SCH

1PNL-A3F_SCH

1PNL-A3D_SCH

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          15.4           42.8         * PHASE C       14306.0      119.1         DESIGN          15.4                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          15.4           42.8         * PHASE B       15839.8      131.9         DEMAND          15.4         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       43.5          120.6         * PHASE A       13378.9      111.4         CONNECTED       43.5         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥CORRIDOR LTG.       ≥RECEPTA≥   900≥37 ≥   900          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4138 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4138 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥       2162     ≥34 ≥  1201≥RECEPTA≥ROOM 4128 LTG/RECP. ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4138 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  1921          ≥32 ≥  1321≥RECEPTA≥ROOM 4128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4136 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1801 ≥30 ≥   600≥RECEPTA≥ROOM 4128 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4136 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4136 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4128 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4134 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2978 ≥24 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4134 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       3092     ≥22 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4138 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4134 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  2415          ≥20 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4132 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2978 ≥18 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4136 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4132 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2751     ≥16 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4132 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  2415          ≥14 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4134 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4130 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2978 ≥12 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4130 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2751     ≥10 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4132 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4130 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  2415          ≥8  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4128 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2978 ≥6  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4130 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4128 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥3  ≥       3092     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥1  ≥  1876          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4128 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A4F                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3432≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A4F SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          14.1           39.1         * PHASE C       14127.5      117.6         DESIGN          14.1                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          14.1           39.1         * PHASE B       15541.4      129.4         DEMAND          14.1         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       41.2          114.3         * PHASE A       11583.6       96.5         CONNECTED       41.2         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4145 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥41 ≥           1922 ≥42 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 1129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4145 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥39 ≥       1682     ≥40 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 1129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4145 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥37 ≥  1321          ≥38 ≥   721≥BUILDIN≥WASHER RCP 1129     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4143 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4143 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥       1682     ≥34 ≥   721≥H.V.A.C≥EF-2.3              ≥              ≥   15 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4143 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4141 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4141 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥27 ≥       2751     ≥28 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4141 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  2415          ≥26 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4145 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4139 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4139 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4143 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4139 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4137 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4141 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4137 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥15 ≥       2670     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4137 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4139 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4135 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4135 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4137 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4135 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4133 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4135 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4133 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥3  ≥       2670     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4133 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4133 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A4D                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  7261≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A4D SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          11.2           31.1         * PHASE C       12206.0      101.6         DESIGN          11.2                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          11.2           31.1         * PHASE B       11126.0       92.6         DEMAND          11.2         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       32.8           91.2         * PHASE A        9515.0       79.2         CONNECTED       32.8         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥              0 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥          0     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥     0          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4126 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4126 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥33 ≥        961     ≥34 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4126 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4125 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4125 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       1321     ≥28 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4125 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  1515          ≥26 ≥   915≥RECEPTA≥RM. 4127,29,31 LTG/R≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4124 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4124 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4126 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4124 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4123 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2555 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4125 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4123 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2326     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4123 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  1986          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4124 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4122 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2555 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4122 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥9  ≥       2326     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4123 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4122 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  1986          ≥8  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4120 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2555 ≥6  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4122 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4120 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2326     ≥4  ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4120 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  1986          ≥2  ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4120 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A4C                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  4497≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A4C SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

  This panel shall be 14 inches wide                                                                                                             
 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          10.0           27.9         * PHASE C       10469.9       87.2         DESIGN          10.0                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          10.0           27.9         * PHASE B       10525.0       87.6         DEMAND          10.0         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       30.7           85.3         * PHASE A        9778.0       81.4         CONNECTED       30.7         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4121 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥41 ≥           1201 ≥42 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4121 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥39 ≥        961     ≥40 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4121 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥37 ≥   600          ≥38 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4119 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥35 ≥           1201 ≥36 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4119 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4119 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥  1800          ≥32 ≥  1200≥RECEPTA≥ROOM 4116 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4111 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1891 ≥30 ≥   690≥RECEPTA≥ROOM 4112,14 LTG/REC≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4111 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       2670     ≥28 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4111 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥  1986          ≥26 ≥  1443≥RECEPTA≥RM 4121 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4113 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4113 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥21 ≥       2326     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4119 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4113 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  1986          ≥20 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥17 ≥           1443 ≥18 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4111 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥15 ≥       1443     ≥16 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥EF-2.1              ≥H.V.A.C≥   961≥13 ≥  2326          ≥14 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4113 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥11 ≥           1443 ≥12 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥9  ≥       1443     ≥10 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4113 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥7  ≥     0          ≥8  ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥5  ≥           1201 ≥6  ≥  1201≥RECEPTA≥ROOM 4123 LTG/RECP. ≥              ≥   20 1≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥3  ≥        961     ≥4  ≥   961≥RECEPTA≥ROOM 4123 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 ≥   15 1≥              ≥FCU-2.4             ≥H.V.A.C≥   841≥1  ≥  1441          ≥2  ≥   600≥RECEPTA≥ROOM 4123 RECP.     ≥              ≥   20 1≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A4B                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  7261≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Flush          WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A4B SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

1PNL-A4F_SCH

1PNL-A4D_SCH

1PNL-A4C_SCH

1PNL-A4B_SCH

 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥27 ≥          0     ≥28 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥25 ≥     0          ≥26 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥23 ≥           4167 ≥24 ≥  4167≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥21 ≥       4167     ≥22 ≥  4167≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥19 ≥  4167          ≥20 ≥  4167≥H.V.A.C≥CUH-2.13            ≥              ≥   60 3≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3737≥17 ≥           8547 ≥18 ≥  4813≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3737≥15 ≥       8547     ≥16 ≥  4813≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥  100 3≥Q2-H 225AF/100≥PNL A4C             ≥NONE   ≥  3737≥13 ≥  8547          ≥14 ≥  4813≥NONE   ≥PNL A4G             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3347≥11 ≥           8486 ≥12 ≥  5139≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  3347≥9  ≥       8486     ≥10 ≥  5139≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥  100 3≥Q2-H 225AF/100≥PNL A4B             ≥NONE   ≥  3347≥7  ≥  8486          ≥8  ≥  5139≥NONE   ≥PNL A4F             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥5  ≥           4697 ≥6  ≥  4697≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥3  ≥       4697     ≥4  ≥  4697≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥1  ≥  4697          ≥2  ≥  4697≥NONE   ≥PNL A4D             ≥Q2-H 225AF/100≥  100 3≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A4M                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A): 16175≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     22000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A4M SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      400≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          14.4           40.1         * PHASE C       15131.5      126.0         DESIGN          14.4                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          14.4           40.1         * PHASE B       14078.8      117.2         DEMAND          14.4         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED       40.1          111.4         * PHASE A       10940.6       91.1         CONNECTED       40.1         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥   ""  ≥              ≥  ""                ≥       ≥  1732≥41 ≥           1732 ≥42 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 2≥              ≥CUH-2.9             ≥H.V.A.C≥  1732≥39 ≥       1732     ≥40 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   15 1≥              ≥EF-2.4              ≥H.V.A.C≥   841≥37 ≥   841          ≥38 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4148 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1276≥35 ≥           1276 ≥36 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4148 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥33 ≥       1321     ≥34 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4148 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥31 ≥   600          ≥32 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4147 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥29 ≥           1201 ≥30 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4147 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥27 ≥       1321     ≥28 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4147 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥25 ≥   600          ≥26 ≥     0≥SPARE  ≥SPARE               ≥              ≥   20 1≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4146 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥23 ≥           2555 ≥24 ≥  1443≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4146 RECP.     ≥RECEPTA≥  1321≥21 ≥       2670     ≥22 ≥  1443≥H.V.A.C≥RM 4148 PTAC        ≥              ≥   15 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4146 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥19 ≥  2415          ≥20 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4144 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥17 ≥           2978 ≥18 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4147 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4144 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥15 ≥       2751     ≥16 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4144 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥13 ≥  2415          ≥14 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4146 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4142 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥11 ≥           2978 ≥12 ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4142 RECP,     ≥RECEPTA≥  1321≥9  ≥       3092     ≥10 ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4144 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4142 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥7  ≥  2415          ≥8  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4140 LTG/RECP. ≥RECEPTA≥  1201≥5  ≥           2978 ≥6  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4142 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4140 RECP.     ≥RECEPTA≥   961≥3  ≥       2751     ≥4  ≥  1876≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥   20 1≥              ≥ROOM 4140 RECP.     ≥RECEPTA≥   600≥1  ≥  2415          ≥2  ≥  1876≥H.V.A.C≥RM 4140 PTAC        ≥              ≥   20 2≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ√ƒƒƒ√ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥ AMPS P≥              ≥                    ≥  CODE ≥      ≥   ≥ A     B      C ≥   ≥      ≥  CODE ≥                    ≥              ≥ AMPS P≥
 ≥  OC   ≥     NOTES    ≥DESCRIPTION         ≥ DEMAND≥  VA  ≥CKT≥ PHASE LOADS VA ≥CKT≥  VA  ≥ DEMAND≥DESCRIPTION         ≥     NOTES    ≥  OC   ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥                                                                                                                                              ≥
 ≥ FED FROM: PNL A4G                                           VOLTAGE:   208  /   120                                   FAULT CURRENT(A):  3240≥
 ≥ LOCATION:                       DEVICE FAMILY:  Bolt On     MOUNTING:  Surface        WIRING:   4 Wire                WITHSTAND(A):     10000≥
 ≥ PANEL:    PNL-A4G SCH           OC DEVICE TYPE: Breaker     ENCLOSURE: NEMA 1         MAINS(A): MLO                   BUS RATING(A):      225≥
 ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø

 ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 ≥ TOTAL DESIGN          75.9          210.6         * PHASE C       29637.4      246.8         DESIGN          75.9                            ≥
 ≥ TOTAL DEMAND          75.9          210.6         * PHASE B       29637.4      246.8         DEMAND          75.9         TIME:  08:57:57    ≥
 ≥ TOTAL CONNECTED      212.0          588.6         * PHASE A       29637.4      246.8         CONNECTED      212.0         DATE:  Feb 12, 2002≥
 ≥ ALL CONNECTED          KVA           AMPS         * PHASE TOTALS       VA       AMPS         BUS TOTALS       KVA                            ≥
 √ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒ¥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥41 ≥           2162 ≥42 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥39 ≥       2162     ≥40 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥37 ≥  2162          ≥38 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥35 ≥           2162 ≥36 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥33 ≥       2162     ≥34 ≥  2162≥       ≥  ""                ≥              ≥   ""  ≥
 ≥    0 1≥              ≥SPACE               ≥       ≥     0≥31 ≥  2162          ≥32 ≥  2162≥H.V.A.C≥DRYER RCP           ≥              ≥   30 2≥
 ≥   20 1≥              ≥SPARE               ≥SPARE  ≥     0≥29 ≥              0 ≥30 ≥     0≥       ≥SPACE               ≥              ≥    0 1≥
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